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Principales conclusiones del último 
informe KIWA (KWR 06.110) 

• A 25ºC, las bacterias de la Legionella 
permanecieron en las tuberías de acero inoxidable, 
PVC-C y PEX. En el cobre, no se encontró 
Legionella al finalizar la fase de estudio. 

• A 55ºC, el estudio no muestra ninguna (o una 
mínima) disminución de las bacterias de Legionella 
en las tuberías de acero inoxidable, PVC-C y PEX. 
En las tuberías de cobre, había desaparecido 
completamente. 

• A 60ºC se consiguió una completa desinfección 
incluso en las tuberías de acero inoxidable, PVC-C 
y PEX. 
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1 KIWA Water Rearch, 2003-2007 
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2 European Working Group for Legionella Infections 


